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TRAVAUX PUBLICS, GENIE

"~ BILAN ANNUEL DE LA QUALITE DE L’EAU POTABLE
POUR LA PERIODE DU 1E% JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

Nom de I'installation de distribution : Thetford Mines — Aéroport
Numéro de 'installation de distribution : X2091340
Nombre de personnes desservies : Plus de 20
Date de publication du bilan : 31 mars 2021
Nom du responsable légal de I'installation de distribution : M. Daniel Cyr, ing.

Personne a joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :

. Nom: M. Dave Bilodeau
° Numéro de téléphone : 418 335-2648, poste 398
o Courriel : d.bilodeau@ville.thetfordmines.qc.ca

Rappel de Iexigence (article 53.3 du Réglement sur la qualité de I'eau potable) :

« Le responsable d'un systéme de distribution ou d'un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le
31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de I'eau livrée & des fins de consommation humaine durant la période du 19" janvier au
31 décembre de I'année qui précéde. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d'échantillons dont le prélévement est obligatoire en vertu des
dispositions du présent réglement, le nombre d'échantillons prélevés pour chaque paramétre, ainsi que le nombre d'échantilions analysés par un
laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le parametre en cause, le lieu visé, 1a
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation.

Ce bilan doit &tre conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du systéme de distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire
doit &tre tenu & la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.

En outre, dans le cas oil le systéme de distribution ou le véhicule-citerne reléve d'une municipalité, un exemplaire du bilan doit aussi &tre affiché au
bureau de ta municipalité. Dans le cas ol la municipalité dispose d'un bulletin d'information ou, le cas échéant, d'un site Internet, elle doit aussi publier
dans ce bulletin d'information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu'elle a dressé le bilan de qualité de 'eau potable prévu
au présent article, en précisant 'endroit ol les utilisateurs peuvent se le procurer. »

A noter:

Le ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs considere que le responsable d'un systéme de
distribution visé par 'exigence de larticle 53.3 peut répondre a celle-ci de maniere appropriée en utilisant le modéle
présenté ici. Le responsable d'un systéme peut également choisir d’employer un modéle différent de celui présenté, dans la
mesure ot le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.
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Analyses microbiologiques réalisées sur I'eau distribuée
(articles 11 et 12 du Réglement sur la qualité de 'eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la réglementation

Nombre total
d’échantillons
analysés par un

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la

Escherichia coli

(Nbre par mois x 12) laboratoiie norme applicable
P accrédité

Coliformes totaux 24 24 0

Coliformes fécaux ou 24 o4 0

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

X] Aucun dépassement de norme

Date du
prélévement

Paramétre en

Lieu de
prélévement

Résultat
obtenu

Norme
applicable

Mesure prise pour
informer la population,
le cas échéant, et
corriger la situation

Nom de ['installation :

Aéroport - année 2020




2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur 'eau distribuée
(articles 14, 14.1 et 15 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

Nombre d'échantillons
ayant présenté un
dépassement de la

norme applicable

Nombre minimal Nombre d'échantillons
d’échantillons exigé par la analysés par un
réglementation laboratoire accrédité

Antimoine 0

Arsenic

Baryum

Bore

Cadmium

Chrome

Cuivre

Cyanures

Fluorures

Nitrites + nitrates

Mercure

Plomb

[ N N e e N e e e e
[ e N e el e el e et e el

Sélénium

[ el lal e] el fe) fo) [a) fae) Lo o) ) Lo

—
—

Uranium

Paramétre dont 'analyse est requise seulement pour les réseaux dont ['eau est ozonée :

Bromates \ \ ]

Paramétre dont l'analyse est requise seulement pour les réseaux dont I'eau est chloraminée :

Chloramines | | |

Paramétres dont 'analyse est requise seulement pour les réseaux dont I'eau est traitée au bioxyde de
chlore :

Chlorites

Chlorates
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur I'eau distribuée (suite)

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances inorganiques :

[X] Aucun dépassement de norme

Mesure prise
pour informer la

Date de Parameétre : Norme Résultat population, le
prélévement | en cause Lieu de prélevement applicable | obtenu | cas échéant, et
corriger la
situation

Nom de l'installation : Aéroport - année 2020



3. Analyses de la turbidité réalisées sur I'eau distribuée

(article 21 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la réglementation

Nombre d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la norme
applicable

Turbidité

12

12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

[X] Aucun dépassement de norme

Date de
prélévement

Lieu de prélevement

Norme
applicable

Résultat
obtenu

Mesure prise pour
informer la population, le
cas échéant, et corriger la

situation

Nom de I'installation :

Aéroport - année 2020




Analyses des substances organiques réalisées sur I'eau distribuée

41  Substances organiques autres que les trihalométhanes
(article 19 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)
X] Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
[ ] Réduction des exigences de contrdle étant donné que I'historique montre des concentrations
inférieures a 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre minimal Nombre d’échantillons Nombre d gchan,tlllons
54 ) o b , ayant présenté un
d’échantillons exigé analysés par un ,
par la réglementation laboratoire accrédité GegEssEmontide g
\ norme applicable
Pesticides
Autres substances
organiques
4.2 Trihalométhanes

(article 18 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

DX] Exigence non applicable (réseau non chloré)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Nombre d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Moyenne annuelle
des résultats

trimestriels (pg/l)
Norme : 80 g/l

Trihalométhanes totaux

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme
Mesure prise pour
Date de Paramétre Lieu de Norme Résultat o Iﬂlfa?trir::rllaacas
prélévement en cause prélevement | applicable | obtenu Pop ’

échéant, et corriger
la situation

Nom de l'installation :
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5. Analyses dans ['eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence
de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d'une norme de qualité a I'annexe 1 du
Réglement sur la qualité de 'eau potable

(article 42 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

[_] Aucune analyse réalisée sur ces parameétres

Nombre minimal ISemre
s ; Nombre d’échantillons | d'échantillons ayant
d’échantillons . . p
analysés par un présenté un

exigé par la

. . laboratoire accrédité dépassement de la
réglementation

norme applicable

Acides haloacetiques 0

Microcystines (exprimés en

équivalent toxique de 0

microcystine-LR)

Nitrites (exprimés en N) 4 4 0
Autres pesticides (préciser 0

lesquels)

Substances radioactives 0

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont pas visées par
une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :

<] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour

Raison justifiant informer la

Date de le prélévement et Lieu de Norme Résultat .
I 5 I~ . population, le cas
prélévement parametre en prélevement | applicable | obtenu | " ° .
aUER échéant, et corriger

la situation
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : M. Dave Bilodeau

Fonction : Responsable a 'entretien et a I'automatisation des systémes

 ——

Signature : g::D(” P e LXCs,

Date : 31 mars 2021
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Section facultative

Anoter: Le responsable d’'un systéme de distribution visé par I'exigence de l'article 53.3 du Réglement sur
la qualité de I'eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet de la situation a sa
population, choisir de remplir également les deux sections qui suivent.

7. Autres analyses réalisées sur I'eau distribuée pour des paramétres de qualité qui ne
sont pas visés par une norme

X] Aucune analyse supplémentaire réalisée

Raison justifiant le Résultat Mesure prise, le cas
prélévement et obtenu échéant, pour corriger la
paramétre en cause situation

Date de
prélévement

8. Plaintes relatives a la qualité de 'eau

Aucune plainte regue

Nom de ['installation : Aéroport - année 2020 9



Bilans de la qualité de I'eau potable
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TRAVAUX PUBLICS, GENIE
ET ENVIRONNEMENT

Réseau :

Thetford Mines — Black Lake
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¥ Thetford

TRAVAUX PUBLICS, GENIE
ET ENVIRONNEMENT

BILAN ANNUEL DE LA QUALITE DE L’EAU POTABLE
POUR LA PERIODE DU 1&k JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

Nom de l'installation de distribution : Thetford Mines — Black Lake
Numéro de I'installation de distribution : X0008215
Nombre de personnes desservies : 4350
Date de publication du bilan : 31 mars 2021
Nom du responsable légal de 'instaliation de distribution : M. Daniel Cyr, ing.

Personne & joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :

o Nom: M. Dave Bilodeau
) Numéro de téléphone : 418 335-2548, poste 398
o Courriel : d.bilodeau@ville.thetfordmines.qc.ca

Rappel de I'exigence (article 53.3 du Réglement sur la qualité de I'eau potable) :

« Le responsable d'un systéme de distribution ou d'un véhicule-citemne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le
31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de I'eau liviée a des fins de consommation humaine durant la période du 1" janvier au
31 décembre de I'année qui précéde. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d'échantillons dont le prélévement est obligatoire en vertu des
dispositions du présent réglement, le nombre d'échantillons prélevés pour chaque paramétre, ainsi que le nombre d'échantillons analysés par un
laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramétre en cause, le lieu vise, la
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation.

Ce bilan doit &tre conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du systéme de distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire
doit &tre tenu & la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.

En outre, dans le cas ol le systéme de distribution ou le véhicule-citere reléve d'une municipalité, un exemplaire du bilan doit aussi étre affiché au
bureau de la municipalité. Dans le cas ol la municipalité dispose d'un bulletin d'information ou, e cas échéant, d'un site Internet, elle doit aussi publier
dans ce bulletin d'information ou, le cas échéant, metire en ligne sur ce site Internet, un avis qu'elle a dressé le bilan de qualité de l'eau potable prévu
au présent article, en précisant 'endroit oll les utilisateurs peuvent se le procurer. »

A noter :

Le ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs considére que le responsable d'un systeme de
distribution visé par l'exigence de l'article 53.3 peut répondre & celle-ci de maniére appropriée en utilisant le modele
présenté ici. Le responsable d’'un systéme peut également choisir d’employer un modele différent de celui présenté, dans la
mesure ol le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.
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Analyses microbiologiques réalisées sur I'eau distribuée
(articles 11 et 12 du Réglement sur la qualité de 'eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la réglementation

Nombre total
d’échantillons
analysés par un

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la

Escherichia coli

(Nbre par mois x 12) Iaboratolis norme applicable
P accrédité

Coliformes totaux 96 96 0

Coliformes fécaux ou % 9% 0

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

X Aucun dépassement de norme

Date du
prélévement

Paramétre en

Lieu de
prélévement

Résultat
obtenu

Norme
applicable

Mesure prise pour
informer la population,
le cas échéant, et
corriger la situation

Nom de l'installation :

Black Lake - année 2020




2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur I'eau distribuée
(articles 14, 14.1 et 15 du Réglement sur la qualité de 'eau potable)

Nombre minimal

d’échantillons exigé par la

réglementation

Nombre d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Antimoine

Arsenic

Baryum

Bore

Cadmium

Chrome

Cuivre

Cyanures

Fluorures

Nitrites + nitrates

Mercure

Plomb

Sélénium

RN VS, 1 PN IS NG RN N Ny e e e e e

RN S =N R g PR i B R e e e e

Uranium

—_

—_

OO |OO|O|O|O|O|O|OIO OO

Paramétre dont I'analyse est requise seulement pour les réseaux dont I'eau est ozonée :

Bromates

|

Paramétre dont I'analyse est requise seulement pour les réseaux dont 'eau est chloraminée :

Chloramines

chlore :

Paramétres dont 'analyse est requise seulement pour les réseaux dont 'eau est traitée au bioxyde de

Chiorites

Chlorates

Nom de l'installation :
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur I'eau distribuée (suite)

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances inorganiques :

["] Aucun dépassement de norme

Date de

prélévement

Parameétre
en cause

Norme

Lieu de prélévement applicable

Résultat
obtenu

Mesure prise
pour informer
la population,
le cas échéant,

et corriger la

situation

2020-09-16

Plomb

4012, rue Saint-Denis | 0,005 pg/

0,007 pg/

Apres I’appel au
MELLC, ces
derniers m’ont
confirmé qu’il
n’y a pas de
non-conformité,
mais qu’une
lettre doit étre
transmise aux
résidents, ce qui
a été fait.

Nom de ['installation :

Black Lake - année 2020




3. Analyses de la turbidité réalisées sur I'eau distribuée

(article 21 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la réglementation

Nombre d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la norme
applicable

Turbidité

12

12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

X1 Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
ot | Leudeprébvement | R | eohéant o coriger
situation
5UTN
5UTN
5UTN
5 UTN

Nom de l'installation :

Black Lake - année 2020




Analyses des substances organiques réalisées sur I'eau distribuée

4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(article 19 du Réglement sur la qualité de l'eau potable)
[X] Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
[ ] Réduction des exigences de contrdle étant donné que I'historique montre des concentrations
inférieures & 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre minimal Nombre d’échantillons HOMBFES gchan't llons
'r ) . . , ayant présenté un
d’échantillons exigé analyseés par un ;
par la réglementation | laboratoire accrédité depassement dejia
norme applicable
Pesticides
Autres substances 1 1 0
organiques
4.2 Trihalométhanes

(article 18 du Réglement sur la qualité de 'eau potable)

[ ] Exigence non applicable (réseau non chloré)

Nombre minimal
d’échantillons exigé

Nombre d’échantillons
analysés par un

Moyenne annuelle
des résultats

par la ! - trimestriels (pg/l)
réglementation laboratoire accredite Norme : 80 gl
Trihalométhanes totaux 4 4 5,87 pgll

4.3

organiques et les trihalométhanes

[X] Aucun dépassement de norme

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances

Date de
prélévement

Paramétre
en cause

Lieu de
prélévement

Résultat
obtenu

Norme
applicable

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation

Nom de l'installation :

Black Lake - année 2020




5. Analyses dans I'eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence
de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’'une norme de qualité & I'annexe 1 du
Réglement sur la qualité de I'eau potable

(article 42 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

X] Aucune analyse réalisée sur ces parametres

Nombre minimal QLTS
'z . Nombre d’échantillons | d'échantillons ayant
d’échantillons . . .
analysés par un présenté un

exigé par la

, . laboratoire accrédité dépassement de la
réglementation

norme applicable

Acides haloacetiques 0
Microcystines (exprimés en

équivalent toxique de 0
microcystine-LR)

Nitrites (exprimés en N) 0
Autres pesticides (préciser 0
lesquels)

Substances radioactives 0

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont pas visées par
une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :

X Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour

Raison justifiant informer la

Date de le prélévement et Lieu de Norme Résultat .
- ‘ s . population, le cas
prélévement paramétre en prélévement | applicable | obtenu | ° :
cause échéant, et corriger

la situation
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : M. Dave Bilodeau

Fonction : Responsable a I'entretien et & I'automatisation des systémes

= M
Signature : _(FDC_)“A. EaFolile — Date : 31 mars 2021

Nom de ['installation : Black Lake - année 2020



Section facultative

Anoter: Le responsable d'un systéme de distribution visé par l'exigence de ['article 53.3 du Réglement sur
la qualité de I'sau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet de la situation a sa
population, choisir de remplir également les deux sections qui suivent.

7. Autres analyses réalisées sur 'eau distribuée pour des paramétres de qualité qui ne
sont pas visés par une norme

X Aucune analyse supplémentaire réalisée

Raison justifiant le Mesure prise, le cas
rgzzee:\eent prélévement et Izébstg::zt échéant, pour corriger la
P parameétre en cause situation

8. Plaintes relatives a la qualité de I'eau

X Aucune plainte regue

Nom de 'installation : Black Lake - année 2020 9



Bilans de la qualité de I’'eau potable
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¥ Thetford

TRAVAUX PUBLICS, GENIE

" BILAN ANNUEL DE LA QUALITE DE L’EAU POTABLE
POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

Nom de l'installation de distribution : Thetford Mines — Thetford Mines
Numéro de I'installation de distribution : X0010785
Nombre de personnes desservies : 21846
Date de publication du bilan : 31 mars 2021
Nom du responsable légal de I'installation de distribution : M. Daniel Cyr, ing.

Personne a joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :

o Nom: M. Dave Bilodeau
. Numéro de téléphone : 418 335-2648, poste 398
o Courriel : d.bilodeau@yville.thetfordmines.qc.ca

Rappel de I'exigence (article 53.3 du Réglement sur la qualité de I'eau potable) :

« Le responsable d'un systéme de distribution ou d'un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le
31 mars de chague année, avoir complété un bilan de la qualité de I'eau livrée & des fins de consommation humaine durant la periode du 1€ janvier au
31 décembre de 'année qui précéde. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d'échantilfons dont le prélévement est obligatoire en vertu des
dispositions du présent réglement, le nombre d'échantillons prélevés pour chaque paramétre, ainsi que le nombre d'échantillons analysés par un
laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le parametre en cause, le lieu vise, la
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation.

Ce bilan doit &tre conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du systéme de distribution ou du véhiculeciterne et un exemplaire
doit &tre tenu & la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.

En outre, dans le cas ol le systéme de distribution ou le véhicule-citerne reléve d'une municipalité, un exemplaire du bilan doit aussi étre affiché au
bureau de la municipalité. Dans le cas ol la municipalité dispose d'un bulletin d'information ou, le cas échéant, d'un site Internet, elle doit aussi publier
dans ce bulletin d'information ou, le cas &chéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu'elle a dressé le bilan de qualité de I'eau potable prévu
au présent article, en précisant I'endroit oli les utilisateurs peuvent se le procurer. »

A noter:

Le ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs considére que le responsable d’un systéme de
distribution visé par 'exigence de larticle 53.3 peut répondre & celle-ci de maniére appropriée en utilisant le modele
présenté ici. Le responsable d'un systéme peut également choisir d’employer un modéle différent de celui présenté, dans la
mesure ol le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.

Nom de l'installation : Thetford Mines - année 2020 1



Analyses microbiologiques réalisées sur I'eau distribuée
(articles 11 et 12 du Reglement sur la qualité de 'eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la réglementation

Nombre total
d’échantillons
analysés par un

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la

Escherichia coli

laboratoire .
(Nee par mois x 12) accradite norme applicable
Coliformes totaux 264 264 0
Coliformes fécaux ou 264 264 0

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

X Aucun dépassement de norme

Date du
prélévement

Paramétre en

Lieu de
prélévement

Résultat
obtenu

Norme
applicable

Mesure prise pour
informer la population,
le cas échéant, et
corriger la situation
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur I'eau distribuée
(articles 14, 14.1 et 15 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

Nombre minimal Nombre d’échantillons Homorg d’e’chan’t illons

d’échantilions exigé par la analysés par un ayant presents un

réglementation laboratoire accrédité depassemer!t gells

norme applicable
Antimoine 1 Il 0
Arsenic 1 i 0
Baryum 1 | 0
Bore 1 I 0
Cadmium 1 Il 0
Chrome 1 1 0
Cuivre 10 10 0
Cyanures 1 1 0
Fluorures 1 1 0
Nitrites + nitrates 4 4 0
Mercure 1 1 0
Plomb 10 10 0
Sélénium | 1 0
Uranium | 1 0

Paramétre dont I'analyse est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est ozonée :

Bromates

|

Paramétre dont 'analyse est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est chloraminée .

Chloramines

l

|

chlore :

Paramétres dont I'analyse est requise seulement pour les réseaux dont 'eau est traitée au bioxyde de

Chlorites

Chlorates

Note :

Nom de l'installation :
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur I'eau distribuée (suite)

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances inorganiques :

X Aucun dépassement de norme

Mesure prise
pour informer la

Date de Paramétre . Norme Résultat population, le

prélevement | en cause Lieu de prélevement applicable | obtenu cas échéant, et
corriger la
situation

Nom de ['installation : Thetford Mines - année 2020



3. Analyses de la turbidité réalisées sur I'eau distribuée

(article 21 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la réglementation

Nombre d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la norme
applicable

Turbidité

12

12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

X Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
orbovement | Leudoproovament | R | FEUE | o Gchéant ot comiger
situation
5UTN
5UTN
5UTN
5UTN

Nom de !'installation :
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4. Analyses des substances organiques réalisées sur I'eau distribuée

4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(article 19 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

[ 1 Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)

[ ] Réduction des exigences de contrdle étant donné que I'historique montre des concentrations
inférieures a 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)

Nombre
Nombre minimal Nombre d’échantillons d’échantillons
d’échantillons exigé analysés par un ayant présenté un

par la réglementation | laboratoire accrédité | dépassement de la
norme applicable

Pesticides 4 5 0
Autres substances organiques 4 5 0

4.2  Trihalométhanes
(article 18 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

[ ] Exigence non applicable (réseau non chiloré)

Nombre minimal | Nombre déchantillons | Moyenne annuelle
d’échantillons exigé analysés par un .des re'sultats
par la réglementation | laboratoire accrédité trlr:\}estrl.els (ugfl)

orme : 80 g/l
Trihalométhanes totaux 16 16 52.08 gl

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes

DX Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour informer
la population, le cas échéant,
et corriger la situation

Date de Parametre Lieu de Norme Résultat
prélevement | encause | prélevement | applicable | obtenu
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5. Analyses dans l'eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence
de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’'une norme de qualité a I'annexe 1 du
- Réglement sur la qualité de I’eau potable

(article 42 du Réglement sur la qualité de I'eau potable)

[_] Aucune analyse réalisée sur ces paramétres

Nombre minimal Nombre
I . Nombre d’échantillons | d'échantillons ayant
d’échantillons . . .
analysés par un présenté un

exigé parla

. . laboratoire accrédité dépassement de la
réglementation

norme applicable

Acides haloacétiques 0 5 1
Microcystines (exprimés en

équivalent toxique de 0

microcystine-LR)

Nitrites (exprimés en N) 0

Autres pesticides (préciser 0

lesquels)

Substances radioactives 0

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont pas visées par
une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’'une norme :

[ ] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour

Raison justifiant .
informer la

Date de le prélévement et Lieu de Norme Résultat .
s X - : population, le cas
prélévement paramétre en prélevement | applicable | obtenu | " % .
échéant, et corriger
cause e
la situation
2020-01-28 AHA CDL Thetford 60 pgh 60,3 g/

La moyenne annuelle
respecte la norme de
60 pgi, donc aucune
mesure particuliére.
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : M. Dave Bilodeau

Fonction : Responsable a I'entretien et a 'automatisation des systémes

Signature: = e o T Vs 9}_"/ Date : 31 mars 2021

Nom de linstallation : Thetford Mines - année 2020
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